Lovpligtigt serviceeftersyn
Varmepumper

Servicefirma: |

Installationsadresse

STIEBEL ELTRON

Dato for eftersynet

Navn Skovhuskrogen faelleshus

TIf/mobil

Gade

Postnr., By [ 1

Anlaegsdata

Varenummer Anlaegstype |WPL 10 AC

Kgbsdato Prod.nr. Fabr.nr.
Vedligeholdelse

Efterset alle komponenter udfart
Styring kontrolleret udfart
Kalekreds thermometrisk kontrolleret O udfert
Kglekreds kontrolleret for utaetheder (med lsekages@ager) O udfert
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for uteetheder (visuel kontrol) O udfert
Cirkulationspumper funktionstestet udfart
Ekspansionsbeholder kontrolleret: Fortryk Po = . jpar O udfert
Systemtryk kontrolleret Pa = ‘ bar O udfert
Sikkerhedsafprgvning af HT-sensor) O  udfert
Sikkerhedsventiler kontrolleret udfart
Anode kontrolleret O udfert
Kompressor stramstyrke kontrolleret [ 1Amp O udfert
Filtre og snavssamlere renset udfert
Funktionskontrol udfgrt udfart
Kun for luft/vand-varmepumper

Fordamper rengjort, lameller renset udfart
Afrimningsfunktion afpravet O udfert
Kondensataflgb renset, afpravet og kontrolleret for laekage udfert

Kun for jordvarmepumper

Brine kontrolleret frostsikringsgrad/tryk OMEG QIPA °C(%)
Efterfyldt frostsikringsmiddel Itr.
Afpravet trykovervagning

Malevaerdier (efter 10 min. drift med varmepumpen):

Indgang brine / vand / luft 15,0 °C
Udgang brine / vand / luft 5,0 °C

Fremlgb varmepumpe
Returlgb varmepumpe

Bemaerkninger, fejl og mangler:
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Sted, dato: | | [05-04-2016]
Underskrift kunde: | | Underskrift servicetekniker: |
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